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A. 5 集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统组成

系统组成如图A. 5所示。

集中电源集中控制型
消防应急照明和疏散指示系统

注z该系统中，应急照明集中电源和应急照明控制器可以做成一体机。

圄A. 5 集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统组成

A. 6 消防应急灯具组成

消防应急灯具组成如图A. 6所示。

消防应急灯具

圄 A. 6 消防应急灯具组成
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